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Tutkimusnro EUAA56-00085659

Asiakasnro RZ0000837

Näytteenottaja Virtanen Kai/ asiakas

Hartolan kunta / Hartolan vesilaitos Sami TyrväinenTutkimuksen yhteyshenkilö 

Markku Tuukkanen

PL 16

19601 HARTOLA
FINLAND
s-posti: markku.tuukkanen@hartola.fi

Hartolan vesihuoltolaitos, käyttötarkkailu

750-2021-00058747Näytenumero

Näytteen nimi raakavesi, vesilaitos

Näytteen kuvaus Raakavesinäyte

05.08.2021 Näytteenottoaika
Mikrobiologiset testit
Kolimuotoiset bakteerit 
36°C

MPN/100 
ml

< 1 ZMCWV

Escherichia coli MPN/100 
ml

< 1 ZMCWY

Pesäkeluku 22°C (vilj. 
mikro-org.)

pmy/ml 5 ZMCEI

Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset
pH 7,0 RZB10

Alkaliteetti mmol/l 0,44 RZB14

Hiilidioksidi (CO2), 
vapaa

mg/l 20 RZB64

Alkuaineet, suoramääritys, ICP-MS
Mangaani (Mn) µg/l <1,0 RZ0BT

Rauta (Fe) µg/l <10 RZ0BG

Kokonaiskovuus mmol/l 0,33 RZL22
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Parametrin nimi, CAS Menetelmän 
mittausepävarmuus

Menetelmän 
määritysraja

Akkreditoitu Menetelmä LaboratorioTestikoodi

Mikrobiologiset testit

ZMCWV ISO 9308-2 RZ T039Kyllä1Kolimuotoiset bakteerit 
36°C

ZMCWY ISO 9308-2 RZ T039Kyllä1Escherichia coli

ZMCEI ISO 6222 RZ T039Kyllä1Pesäkeluku 22°C (vilj. 
mikro-org.)

Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset

RZB10 ± 0,2 yks./3% SFS 3021:1979, mod. RZ T039KylläpH

RZB14 0,01mmol/l(<0,1)
10%(>0,1)

SFS-EN ISO 9963-1, mod. RZ T039Kyllä0.02Alkaliteetti

RZB64 Sis. men. EF2015, Titraus RZEi1Hiilidioksidi (CO2), 
vapaa

Alkuaineet, suoramääritys, ICP-MS

RZ0BT 15%(>20µg/l)
18%(<20µg/l)

SFS-EN ISO 17294-2 RZ T039Kyllä1Mangaani (Mn), 
7439-96-5

RZ0BG 13%(>20µg/l)
20%(<20µg/l)

SFS-EN ISO 17294-2 RZ T039Kyllä10Rauta (Fe), 7439-89-6

RZL22 15%(>0.027mmol/l)
25%(<0.027mmol/l)

SFS-EN ISO 17294-2:2016 RZ T039Kyllä0.005Kokonaiskovuus

Menetelmätiedot

Laboratorio

RZ Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) (Ei akkreditoitu)

RZ T039 Eurofins Environment Testing Finland (Lahti) FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Jakelu :  tulokset.hoas@phhyky.fi,  ymparisto@hartola.fi,  janne.myntti@hartola.fi,  kai.virtanen@hartola.fi,  lea.ahvenainen@hartola.fi

ALLEKIRJOITUS

+358 50 434 4092Sami Tyrväinen

SamiTyrvainen@eurofins.fiAnalyysipalvelupäällikkö

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
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