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Tilaaja Maksaja 

0146248-5   
Päijät-Hämeen ympäristöterveys, Hollolan kunta Hartolan kunta / Vesilaitos 
  
  
Virastotie 3 C PL 16 
15871 HOLLOLA 19601 HARTOLA 
 
 
Näytetiedot Näyte Verkostovesi  
 Näyte otettu 17.01.2023 Kellonaika  
 Vastaanotettu 17.01.2023 Kellonaika  
 Tutkimus alkoi 17.01.2023 Näytteenoton 

syy 
Jatkuva valvonta 

 Ottopiste Hartolan kunnantalo 
 Näytteenottaja Tervo Outi 

 

  Korvaava seloste: tilaaja on korjattu 
Analyysi  Menetelmä 1439-1 

Verkostovesi 
Hartolan kunnantalo 

Yksikkö Epävarm
uus-% 

Heterotrofinen pesäkeluku 
22 °C 

* SFS-EN ISO 6222:1999 0 pmy/ml   

Kolimuotoiset bakteerit * SFS-EN ISO 9308-2:2014 0 mpn/ 100 ml   
Escherichia coli * SFS-EN ISO 9308-2:2014 0 mpn/ 100 ml   
Suolistoperäiset enterokokit * SFS-EN ISO 7899-2:2000 0 pmy/ 100 ml   
Väriluku * SFS-EN ISO 7887:2012 

menetelmä C 
< 2 mg Pt/l  10 

Sameus * SFS-EN ISO 7027-1:2016 0,31 FNU  15 
pH * SFS 3021 1979 7,7   3 
Sähkönjohtavuus 25 C * SFS-EN 27888:1994 195 µS/cm  5 
Mangaani, Mn * SFS-EN ISO 11885:2009 < 3 µg/l  20 
Rauta, Fe * SFS-EN ISO 11885:2009 < 15 µg/l  20 
Haju  SFS-EN 1622:2006, Annex C ei sivuhajua    
Maku  SFS-EN 1622:2006, Annex C ei sivumakua    
Veden lämpötila  kenttämittaus 7,0 °C   

* = Akkreditoitu menetelmä 
 
Lausunto Näytevesi täytti tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset ja 

kemialliset laatuvaatimukset ja -tavoitteet. (STM asetus 1352/2015, 683/2017). 
Analyysitulosten tulkinnassa ei ole huomioitu mittausepävarmuutta. Arvio 
mittausepävarmuudesta toimitetaan pyynnöstä. 

 
Yhteyshenkilö Nikkola Kirsti, 010 3913 421, kemisti 
 
Tiedoksi Hotti Kim, kim.hotti@hartola.fi;  

Jaakkola Elisa, elisa.jaakkola@hartola.fi;  
tulokset@hollola.fi, tulokset@hollola.fi;  
Tuukkanen Markku, markku.tuukkanen@hartola.fi;  
Varjo Niina, niina.varjo@hartola.fi;  
Virtanen Kai, kai.virtanen@hartola.fi;  
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ymparisto@hartola.fi 

 


